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OBRAS DE RECONSTRUCCION DE DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN "ODILE", DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014,

FONDO DE DESASTRES NATURALES
SUBCOMITE: SECTOR HIDRAULICO ESTATAL

INFORME DE AVANCES FiSICOS-FINANCIEROS, TERCER TRIMESTRE 2017

EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON RECURSOS ESTATALES.
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; INVERSION INVERSION AVANCE AVANCE
acc, | MUNICIPIO | LOCALIDAD DIAGNGSTICO DE DANOS ACCIONES DE RESTAURACION AUTORITADA SONTATIh SALDO s s, OBSERVACIONES EJECUTOR
LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS INUNDARON Y AZOLVARON POR
ARRASTRE DE SOLIDOS Y BASURA EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS|REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR
56 | LORETO LORETO "LA PINTA", UBICADA EN CALLE DAVIS, EN CONSECUENCIA SE ATASCO|ELECTRICO DE 24 H.P. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 H, 1750|  $250,000.00 $249,979.37 $20.63 100% 100% CEABCS
LA BOMBA SUMERGIBLE DE 24 H.P. 3 FASES, 440 VOLTS 60 H, 1750|RPM CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO.
RPM CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO. ’
LAS FUERTES CORRIENTES GENERADAS POR LAS LLUVIAS,
OCASIONARON LA SOCAVACION DEL TERRENO DE LA LINEA DE AGUA|*REPOSICION DE 50 METROS DE  TUBERIA *ACCION EJECUTADA CON
58 | LORETO LORETO POTABLE, PROVOCANDO SU RUPTURA EN LA ZONA QUE CRUZA EL|TERMOFUSIONADA DE 6" DE DIAMETRO EN CRUCE DEL|  $100,000.00 $0.00 $100,000.00 100% 100% RECURSOS PROPIOS POR EL CEABCS
ARROYO SAN THELMO CERCANO AL CRUCE CON LA CALLE ALLENDE EN|ARROYO SAN THELMO. COMSAPADE LORETD
UNA LONGITUD DE 50 M. EN LA COLONIA ZARAGOZA.
LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS, OCASIONARON VARIACION EN EL
VOLTAJE EN EL SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS CUALES|REPOSICION DE BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS,
59 | LORETO LORETO DANARON UNA BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS, CON|CON SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO,|  $15,000.00 $14,789.57 $210.43 100% 100% CEABCS
SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, DE 3450 RPM EN LA|DE 3450 RPM, EN LA CASETA DE CLORACION LORETO.
CASETA DE CLORACION LORETO PARA AGUA LIMPIA.
LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS, OCASIONARON VARIACION EN EL|
VOLTAJE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS CUALES|REPOSICION DE BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS,
60 | LORETO NOPOLO ~ |DANARON UNA BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS, CON|CON SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO,|  $15,000.00 $14,893.97 $106.03 100% 100% CEABCS
SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, DE 3450 RPM EN LA|DE 3450 RPM, EN LA CASETA DE CLORACION NOPOLO.
CASETA DE CLORACION NOPOLO PARA AGUA LIMPIA.
LAS FUERTES CORRIENTES DE VIENTO ARRASTRATON LOS MODULOS
DE PANELES SOLARES Y LAS GRANDES CORRIENTES DEL ARROYO|REPOSICION DE MODULO DE PANELES SOLARES Y
) saNLUls  |CADEJE, INUNDARON LA ZONA DE EQUIPOS; LO QUE PROVOCG QUE|EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO PARA 30 M3/DIA,
68 | COMONDU GONzAGA  |ESTOS FALLARAN POR CORTOCIRCUITO; ADEMAS DE QUE SE[CERCO PERIMETRAL DE 10 X 20 MTS Y REPOSICION DE|  $323,263.94 $321,879.50 $1,384.44 15% 30% CEABCS
COLAPSARON 100 M DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, RD|100.0 M DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO RD
32.5 Y EL CERCO PERIMETRAL DE 20M X 10M, DEJANDO SIN AGUA|32.5.
POTABLE A LA POBLACION.
LAS CORRIENTES DE VIENTO ARRASTRARON LOS MODULOS DE REFOSICION. DE ESTRUGIURA, ¥ (COLOGAOIGN' [BE
PANELES SOLARES Y LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS PROVOCARON| oo e 5 \EaliFeS o8 solige R ———
ARRASTRE DE PIEDRAS, TRONCOS Y LODO, LO QUE ATASCO AL FOTOVOLTAICO PAR’A 20 M3/DIA DEL POZO NO. 1 CONTRALORIA GENERAL PARA
69 | COMONDU CADEJE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO NO. 1, DERRIBO EL CERCO ~| $1,600,000.00 $872,236.62 $727,763.38 100% 100% SUREVISION Y/O VALIDACION, | CEABCS
PERIMETRAL DE MALLA CICLGNICA DE 15 X 20 M DE 2.0 METROS DE| o c0 PERIMETRAL DE MALLA CIRLONICA DEA3X20.M SE EJECUTO EL IMPORTE
ALTURA Y COLAPS® 100.0 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE :9252601 ATAE:R/;L;&/;; ARGMDETURER DRIV DR SSNIRAIEE0
DIAMETRO RD 32.5. >
LAS LLUVIAS Y FUERTES CORRIENTES DE VIENTO PRESENTADOS Y EL
ARRASTRE DE PIEDRAS Y LODO, ATASCARON LA BOMBA SUMERGIBLE
70 | COMONDU | LAPURISIMA |Y POR CORTOCIRCUITO SE QUEMARON MOTOR Y ARRANCADOR| e OSICION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, $191,104.69 $190,982.16 $12253 51% 30% CEABCS
ELECTRICO, DEL EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.p., Asf| RVANCADOR ELECTRICO Y BASE DE MEDICION.
COMO SU BASE DE MEDICION.
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No. " INVERSION INVERSION AVANCE AVANCE
MUNICIPIO LOCALIDAD I 1CO DE DANOS Al DE RESTAURA! OBSERVACIONES EJECUTOR
ACC. DG CEIONES o AUTORIZADA CONTRATADA SALhO Fisico FINANCIERO
LAS FUERTES CORRIENTES PRESENTADAS, PROVOCARON EL
. DESACOPLE Y ARRASTRE DE 800 M DE TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO,|REPOSICION DE 800 METROS DE COLECTOR SANITARIO
71 . INSUR 1,368,039. 0.00 $1,368,039.25 CEABCS
COMONDU |CD. INSURGENTES| ¢\ 1\/e < 05 TRAMOS DEL COLECTOR SANITARIO BENITO JUAREZ, DE|BENITO JUAREZ. $ 825 $
CD. INSURGENTES.
LAS FUERTES LLUVIAS Y SUS ESCURRIMIENTOS INUNDARON LOS|REPOSICION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75 HP,
3 co. EQUIPOS DEL CARCAMO DE BOMBEO, LO QUE PROVOCO|440 VOLTS, 1750 RPM, 3 F, 60 HZ, EN EL CARCAMO DE
72 ; 246,999.95 245,987.64 $1,01231 100% 30% CEABCS
COMONDU | srirucion CORTOCIRCUITO, QUEMANDO EL MOTOR ELECTRICO DE 75 HP, SU|BOMBEO EL BATALLON, INCLUYE ARRANCADOR $ $ ) 5
ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO Y CABLEADO. ELECTRICO, EN CD. CONSTITUCION
LAS FUERTES LLUVIAS Y SUS ESCURRIMIENTOS INUNDARON Y
AZOLVARON EL CARCAMO DE BOMBEO Y SUS EQUIPOS
. ELECTROMECANICOS DEPOSITANDO EN EL PIEDRAS Y TRONCOS QUE|REPOSICION DE CONJUNTO MOTOR Y BOMBA, INCLUYE
73 | COMONDU |CD. INSURGENTES . 513,291.53 511,235.50 $2,056.03 100% 30% CEABCS
ATASCARON LA BOMBA Y POR CORTOCIRCUITO, SE QUEMO EL|ARRANCADOR TERMOMAGNETICO Y CABLEADO. § $
MOTOR ELECTRICO DE 15 HP, SU ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO
Y CABLEADO.
LAS FUERTES LLUVIAS Y SUS ESCURRIMIENTOS INUNDARON Y
AZOLVARON EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y SUS EQUIPOS|REPOSICION DE CONJUNTO = MOTOR-BOMBA TIPO
74 | comonpy | PUERTO ADOLFO ELECTROMECANICOS, DEPOSITANDO EN EL PIEDRAS Y TRONCOS QUE|SUMERGIBLE PARA 20 HP, 440 VOLTS, 3200 RPM, 3 F, 60 $344.987.68 $343.960.60 m - . CEABES
LOPEZ MATEOS |ATASCARON LA BOMBA Y POR CORTOCRCUITO, SE QUEMO EL MOTOR|HZ, INCLUYE: ARRANCADOR TERMOMAGNETICO Y|
ELECTRICO DE 20 HP, SU ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO Y|CABLEADO EN PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS.
CABLEADO.
LOS FUERTES VIENTOS PRESENTADOS, OCASIONARON LA FALLA
ESTRUCTURAL SOBRE EL DOMO, CON LO CUAL INGRESARON ;E()Z?)SI:/:SNDEDEA:N;?:D D:AR‘:\'"V/'\’;EE:‘AP";'TEX‘;& gi
81 | LOSCABOS |CABO SAN LUCAS|GRANDES CANTIDADES DE AIRE PROVOCANDO CARGAS NEGATIVAS V'IDRIO FUSIORATS, K WEEAD SR i COLONIAA-PE $12,500,000.00 $10,644,038.70 $1,855,961.30 86.3% 85.6% CEABCS
SOBRE LAS PAREDES DEL TANQUE DE 2,000 M3 DE CAPACIDAD, LO NMARZOL ENTCASO SARIIYGRAS
ANTERIOR TRAJO CONSIGO LA FALLA DE LAS PAREDES DEL TANQUE. ' ’
TOTAL| $17,467,687.04| $13,409,983.64| $4,057,703.40

GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION

$ 334,697.74

GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA

$ 334,697.74

TOTAL

REVISO

$ 19,737,082.52
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