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No. INVERSION INVERSION AVANCE AVANCE
R MUNICIPIO LOCALIDAD DIAGNGSTICO DE DAROS ACCIONES DE RESTAURACION g s CONTREASA SALDO A RS OBSERVACIONES EJECUTOR
LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS INUNDARON Y AZOLVARON POR
ARRASTRE DE SOLIDOS Y BASURA EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS|REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR FINIQUITADA, EN PROCESO DE
56 LORETO LORETO "LA PINTA", UBICADA EN CALLE DAVIS, EN CONSECUENCIA SE|ELECTRICO DE 24 H.P. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 H, 1750  $250,000.00 $249,979.37 $20.63 100% 100% ELABORACION DE LIBRO CEABCS
ATASCO LA BOMBA SUMERGIBLE DE 24 H.P. 3 FASES, 440 VOLTS 60[RPM CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO. BLANCO
H, 1750 RPM CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO.
LAS FUERTES CORRIENTES GENERADAS POR LAS LLUVIAS,
OCASIONARGN LA SOCAVACION DEL TERRENO DE LA LINEA DE AGUA[*REPOSICION DE 50 METROS DE  TUBERIA *ACCION ESECUTADA CON
58 LORETO LORETO POTABLE, PROVOCANDO SU RUPTURA EN LA ZONA QUE CRUZA EL|TERMOFUSIONADA DE 6" DE DIAMETRO EN CRUCE DEL|  $100,000.00 $0.00 $100,000.00 100% 100% RECURSOS PROPIOS POR EL CEABCS
ARROYO SAN THELMO CERCANO AL CRUCE CON LA CALLE ALLENDE|ARROYO SAN THELMO. OOMSAPA DE LORETO
EN UNA LONGITUD DE 50 M. EN LA COLONIA ZARAGOZA.
LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS, OCASIONARON VARIACION EN EL|
VOLTAJE EN EL SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS CUALES|REPOSICION DE BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS, FINIQUITADA, EN PROCESO DE
59 LORETO LORETO DANARON UNA BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS, CONJCON SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, $15,000.00 $14,789.57 $210.43 100% 100% ELABORACION DE LIBRO CEABCS
SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2° DE DIAMETRO, DE 3450 RPM EN LA{DE 3450 RPM, EN LA CASETA DE CLORACION LORETO. BLANCO
CASETA DE CLORACION LORETO PARA AGUA LIMPIA.
LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS, OCASIONARON VARIACION EN EL
VOLTAJE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS CUALES|REPOSICION DE BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS, FINIQUITADA, EN PROCESO DE
60 LORETO NOPOLO DANARON UNA BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, 220 VOLTS, CON|CON SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, $15,000.00 $14,893.97 $106.03 100% 100% ELABORACION DE LIBRO CEABCS
SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, DE 3450 RPM EN LA|DE 3450 RPM, EN LA CASETA DE CLORACION NOPOLO. BLANCO
CASETA DE CLORACION NOPOLG PARA AGUA LIMPIA.
LAS FUERTES CORRIENTES DE VIENTO ARRASTRATON LOS MODULOS
. DE PANELES SOLARES Y LAS GRANDES CORRIENTES DEL ARROYO|REPOSICION DE MODULO DE PANELES SOLARES Y|
) SARTOIS CADEJE, INUNDARON LA ZONA DE EQUIPOS; LO QUE PROVOCO QUE|EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO PARA 30 M3/DIA, FINIQUITADA, EN PROCESO DE
68 | COMONDU GONzaGa  |ESTOS FALLARAN POR CORTOCIRCUITO; ADEMAS DE QUE SE|CERCO PERIMETRAL DE 10 X 20 MTS Y REPOSICION DE|  $323,263.94 $321,879.50 $1,384.44 100% 100% ELABORACION DE LIBRO CEABCS
COLAPSARON 100 M DE TUBERfA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, RD|100.0 M DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO RD)| BLANCO
32.5 Y EL CERCO PERIMETRAL DE 20M X 10M, DEJANDO SIN AGUA(32.5,
. |POTABLE A LA POBLACION.
LAS CORRIENTES DE VIENTO ARRASTRARON LOS MODULOS DE
PANELES SOLARES Y LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS PROVOCARON 22;2?;20"'50?;“?RgCTUER;UI:OSCOLDOECACégz BE;
ARRASTRE DE PIEDRAS, TRONCOS Y LODO, LO QUE ATASCO AL, R AT PAR'A 20 M3/DIA DEL POZO NO. 1 FINIQUITADA, EN PROCESO DE
69 | comoNDU CADEJE EQUIPO DE BOMBEQ DEL POZO NO. 1, DERRIBG EL CERCO| R AT CICLONE Do 2'0 M $1,600,000.00 $872,236.62 $727,763.38 100% 100% ELABORACION DE LIBRO CEABCS
PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA DE 15 X 20 M DE 2.0 METROS DE| BLANCO
ALTURA Y COLAPSO 100.0 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE| :?S:;’l A“:AETER’;"LEZAZ\;wD M DEATUBERIATDE]RVEIDE
DIAMETRO RD 32.5. - -~
LAS LLUVIAS Y FUERTES CORRIENTES DE VIENTO PRESENTADOS Y EL
ARRASTRE DE PIEDRAS Y LODO, ATASCARON LA BOMBA SUMERGIBLE - OCESO
70 | COMONDU | LAPURISIMA |Y POR CORTOCIRCUITO SE QUEMARON MOTOR Y ARRANCADOR AEpSeic el MOTOM v SEMBAUNICHCRE, $191,104.69 $190,982.16 $122.53 100% 100% F'"éﬁ’s&":éém usnaDE CEABCS

ELECTRICO, DEL EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.P., ASl|
COMO SU BASE DE MEDICION.

ARRANCADOR ELECTRICO Y BASE DE MEDICION.
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Ne. | vunicipio | LocALIDAD DIAGNGSTICO DE DANOS ACCIONES DE RESTAURACION INVERSION INVERSION SALDO AvaNge RYAREE OBSERVACIONES EJECUTOR
ACC. AUTORIZADA CONTRATADA Flsico FINANCIERO
LAS FUERTES CORRIENTES: PRESENTADAS, PROVOCARON EL|
. cD. DESACOPLE Y ARRASTRE DE 800 M DE TUBERIA DE 14" DE|REPOSICION DE 800 METROS DE COLECTOR SANITARIO EINIQUITARY £ PROCESOIDE
7 2,300,000.00 ,298,991. ,008.
COMONDU | |\ s JRGENTES |DIAMETRO, EN DIVERSOS TRAMOS DEL COLECTOR SANITARIO|BENITO JUAREZ. $ $2,298,991.14 $1.008:86 160% Loge6 ELA"ORQ&?\I‘SE”BRO CEABES
BENITO JUAREZ, DE CD. INSURGENTES.
[AS FUERTES LLUVIAS Y SUS ESCURRIMIENTOS INUNDARON LOS|REPOSICION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75 HP,
. cD. EQUIPOS DEL CARCAMO DE BOMBEO, LO QUE PROVOCO|440 VOLTS, 1750 RPM, 3 F, 60 HZ, EN EL CARCAMO DE HNIQUITARA BN RROCESOIDR
72 246,999.95 245,987.64 1,012.3 1 ELABORACION DE LIBRO
COMONDU |, STITUCION |CORTOCIRCUITO, QUEMANDO EL MOTOR ELECTRICO DE 75 HP, SU[BOMBEO EL BATALLON, INCLUYE ARRANCADOR 248,39 525,98 $ ! e 00% e e
ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO Y CABLEADO. ELECTRICO, EN CD. CONSTITUCION
LAS FUERTES LLUVIAS Y SUS ESCURRIMIENTOS INUNDARON Y
AZOLVARON EL CARCAMO DE BOMBEO Y SUS EQUIPOS
. cD. ELECTROMECANICOS DEPOSITANDO EN EL PIEDRAS Y TRONCOS QUE|REPOSICION DE CONJUNTO MOTOR Y BOMBA, INCLUYE FINIQUITABAYEN PROCESD|DR
T 513,291.53 511,235.50 2,056. ELABORACION DE LIBRO
3 | COMONDU |\ < RGENTES |ATASCARON LA BOMBA Y POR CORTOCIRCUITO, SE QUEMG EL|ARRANCADOR TERMOMAGNETICO ¥ CABLEADO. $ 3 5465603 1005 109% mﬁlog CEQBES
MOTOR  ELECTRICO DE 15 HP, SU  ARRANCADOR
ELECTROMAGNETICO Y CABLEADO.
LAS FUERTES LLUVIAS Y SUS ESCURRIMIENTOS INUNDARON Y
AZOLVARON EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y SUS EQUIPOS|REPOSICION DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO
. | PUERTO ADOLFO |ELECTROMECANICOS, DEPOSITANDO EN EL PIEDRAS Y TRONCOS QUE{SUMERGIBLE PARA 20 HP, 440 VOLTS, 3200 RPM, 3 F, 60) HRIQUITADA/ENIBROCESS, DE
4 ‘ Q ' A 344,987.68 343,960.60 1,027.08 0 ACION DE LIBRO
74 | COMONDU | 5or; \ATEOS |ATASCARON LA BOMBA Y POR CORTOCRCUITO, SE QUEMG EL|HZ, INCLUYE: ARRANCADOR TERMOMAGNETICO Y $ 2 $ 100% 100% ELABGRBLmCO GEABCS
MOTOR  ELECTRICO DE 20 HP, SU  ARRANCADOR|CABLEADO EN PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS.
ELECTROMAGNETICO Y CABLEADO.
PRESEN ) A
. LOS FUERTES VIENTOS PRESENTADOS, OCASIONARON LA FALLAI.. (o c\ o wavoie oe Al MACENAMIENTO DE
ESTRUCTURAL SOBRE EL DOMO, CON LO CUAL INGRESARON|  -®o % = o A AGUA POTABLE DE FINIQUITADA, EN PROCESO €
81 | LOSCABOS |CABO SAN LUCAS|GRANDES CANTIDADES DE AIRE PROVOCANDO CARGAS NEGATIVAS| 0 B0 o o o o o coLloNIA 4 pE| S1250000000 | $10382777.87 | $2117,222.13 | 100.0% 100.0% ELABORACION DE LIBRO CEABCS
SOBRE LAS PAREDES DEL TANQUE DE 2,000 M3 DE CAPACIDAD, LOf oo oo "o BLANCO
ANTERIOR TRAJO CONSIGO LA FALLA DE LAS PAREDES DEL TANQUE. ' :
TOTAL| $18,399,647.78| $15,447,713.95| $2,951,933.84
GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION| $  352,555.01
‘ GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA| $  352,555.01
TOTAL] $ 20,704,757.81
50 Vo. Bo.
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